CAMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO
Y iy Processo n.° 471/07

Y } ID. 1834/1922/1923
ek |8
‘%#15&" Data da vistoria: 17.06.2010

QObs.: T A e S e R ey

AUTO DE VISTORIA PARA DETERMINAGAO DE OBRAS
{art.. 90.° do D.L. n.° 555/99 de 16/Dezembro com as alteragdes infroduzidas pela Lei n.° 60/2007 de 04/Setembro)

IDENTIFICAGCAO DO EDIFICIO

J Localizagdo: Praca General Barbosa, 36,38,40 2 Lote/Quarieirdo: 21,22 23/94
4 Freguesia:  Monsenate .5 Partes vistoriadas: Edificio
PRESENTES NA VISTORIA

.1 Peritos nomeados pela Camara/GTL

Ana Maria de Carvalho Magalhdes, eng. civil. —————— SOESRS e T

Ceésar Augusto da Silva Carvalhe, arg, ——————————— —

losé Augusto Martins Loureiro, arg, e - e e

.2 Perito indicado pelo proprietdrio

.3 Proprietdrio

A Inquilino
Ana Lucinda Magalhaes de Sousa ——— e — s
5 Outro

Na data e local acima indicados compareceram o0s Peritos acima identificados a fim de
procederem & vistoria prevista no D. L. n.° 555/99 de 16/Dezembro com as alteragdes infroduzidas
pela Lein. 60/2007 de 04/Setembro (art. 70°).

Da referida vistoria € para constar se lavrou auto, que se consubstancia na resposta aos quesitos
apresentados, o qual vai ser assinado por todos os peritos intervenientes:

.1 Peritos nomeodos pela Comoro/GTL ;
fju Lém e, o f—(-* {ctg o/ lo u.‘m L-%luc’u’%,
ESUNNRN @D YA
e ~ \/L\ AAAANS T
2 Perito indicado pelo proprié&tdrio

Obs.: (art.* 20.°n.* 5, do D.L.n.* 555/99 de 16/Dez.). s

Junta-se em anexo os seguintes documentos:

Planta de localizacdo Sim  x N&o
Quesitos apresentados pela camcara Sim X% N&io
Quesitos apresentados pelo Perito a indicar pelo proprietdrio Sim N&o X

Reportagem fotogrdfica Sim X N&o




JARDIM
D. FERNAND,

obs: ifici rtence a ¢glasse 1 [PPCHVC).

d [

CAMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO & gabinete técnico local

planta de localizacéo Jurho 2010
Jardim D. Femnando, 36 - 38 - 40 icl. 1834-1922-1923 (Q94 - L21-22-23)




AUTO DE VISTORIA PARA DETERMINACAO DE OBRAS "[
€18, 9] Processo n.’ 47V/07 "

¥
H:»«l ID. 1834/1922/1923
w Data 17.06:2010
Nota Infroduiorica:

Trata-se de um edificio. com dois pisos. No r/c existe uma unidade habitacional que esta
ocupada. A restante drea do edificie encontra-se desocupada & uma vez que se enconira
em ovancado estade de deterioracdo, ndo foi possivel clarficar quantas unidades de
utilizacdo existern por isso. considerou-se esta drea como uma unidoade auténoma
desocupada, para efejtos da estrutural do presente auto. ————— S

QUESITOS APRESENTADOS PELA CAMARA

ESTRUTURA PORTANTE/ ENVOLVENTE EXTERIOR DO EDIFICIO/ ESPACOS INTERIORES COMUNS

QUESITO 1°
Que tipo de obras necessita?

Estrutura portante Reparagdo ligeira Reparagdo profunda  Execugdo de'novo

Estrutura da coberiura - = X
Estrutura das paredes = X (2) X
Estrutura dos pisos - -- %
Estrutura das escadas - = -

Obs.: (1} Aintervencdo referese as paredes de tardoz, ern taipa de fasquio, ——————>=%
(2] A intervencdao refere-se as paredes estruturais em alvenana de pedra —————————

Coberiura: Reparacdo ligeira Reparacdo profunda  Execucdo de novo
Forro = . -
Revestimenio b - X
Beirais = = X
Rufos - = X (1)

Obs.: (1) Aintervencdo inclui todos os rufos da coberturg, ——m8 —————ree—

Cornijas Reparacdo ligeira Reparacdo profunda  Execugdio de novo

Estrutura - - -
Revestimenio — -2 -
Pintura = ~ =

Obs.: e .
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Chaminé:

Estrufura

Revestimento (exterior)
Revestimento (interior)
Pinfura

Lhapel

Obs.:

Clarab./ Lanternins (caixitharia)

Caixilharia
Vidros
Pintura

Obs.:

Clarabdias/ Lanternins {saco)

Estrutura

Revestimento (Exterior)
Revestimento (interior)
Pintura

Obs.:

Mansardas (cobertura)

Forro
Revestimento

Obs.:

Mansardas (paredes)

Revestimento (exterior)
Revestimento (interior)
Pintura

QObs.:

Reparagdo ligeira

Reparagao ligeira

Reparag¢aoligeira

Reparacdo ligeira

Reparagdo ligeira

Reparacdo profunda

Reparagdo profunda

Reparacdo profunda

Reparacado profunda

Reparacdo profunda

Execucdo de nove:

Execucdo de novo

Execucdo de novo

Execucdo de novo
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Fachadas

Revestimenio (reboco)
Cantarias
Impermeabilizacdo
Pintura

Obs.:

Varandas e palas

Esirutura
Revestimento
Guarda
Pintura

Obs.:

V&os exteriores

Caixitharias

Vidros

Dispositivos de oclusdo
Pintura

Obs.:

Qutros elementos

Obs.:

Pavimento
{espacos interiores comuns)

Revestimenio
Pintura

Reparacdo ligeira

Reparacao ligeira

Reparacdo ligeira

Reparacao ligeira

Reparacdo ligeira

Reparacdo profunda

Reparacdo profunda

Reparagdo profunda

Reparagdo profunda

Reparagdo profunda

Execucdo de novo”

X

Execugdo de novo

Execucdo de novo

Execucdo de novo
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Obs.:

Paredes
(espacos interiores comuns)

Estrufura (paredes divisdrias)

Revestimenio
Pinfura

Obs.:

Tectos

(espacos interiores comuns)
Estrutura
Revestimento
Pintura

Obs.:

Escadas comuns

{espacos interiores comuns)
Revestimenio
Pintura
Guarda

Obs.:

Rede eléctrica
{espacos interiores comuns)

Tubagem
Equipamento

Obs..

Vaos comuns
{espacos interiores comuns)

Caixilhos
Vidros
Pintura

Reparagdo ligeira

Reparacdo ligeira

Reparacao ligeira

Reparacao ligeira

Reparagdo ligeira

Reparagdo profunda

Reparacdo profunda

Reparagdo profunda

Reparagdo profunda

Reparagdo profunda

Execucdo de novo

Execucdo de novo

Execucdo de novo

Execucéo de novo

Execugdo de novo
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Obs.: = -
Rede de dguas pluviais: Reparacdo ligeira Reparacdo profunda  Execugdo de novo
Caleiras interiores B 3 X
Caleiras de beiral iy X
Tubos de queda = = X
Camaras de inspeccdo = X
Ligacdes d rede g X
Obs.:
—J
S
K
Rede de aguas residuais Reparagdoligeira Reparacdao profunda  Execugdo de novo
Tubagem A
Camaras de Inspecgdo - = - \
Ligacdo arede pUblica = = X /\
axa de ramal de ll-_,u"a: I ~ . b4 C“‘\
Obs.: Blaeaut'
Rede de abasi. de dgua Reparacdo ligeira Reparacdo profunda  Execucdo de navo
Tubagem 2
Valvula de corte =
Obs.:
Logradouro
Llimpeza Sim X NGo
Obs.: Devera ser feita a desmatacao 'ﬂ'h%}ﬂ~'lﬁLHyhi|wnL & o materal lenhoso deverd
i CNSPOI taclo para fora de "'H'r—;_—t',i(!'_u
QUESITO 2°
Hé& perigo de queda de elemenfos para a via publica
e/ov para as paries comuns (interior do edificio)? Sim b N&o
Porqué? Hé perigo de queda de slementos da coberfura de elemenios do beiral de dre
e reboco e de elementos das caikilharia
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.:\ {

QUESITO 3°
Oferece perigo para a seguranga dos ulilizadores? Sim X N&o -

Porqué? Oferece perigo para os utilizadores do espago pubhr o pelos motivos expostos 1o
quesite anteror ————— T
Oferece perige para os utilizadores da unidade dao 1/¢, devida ao perigo de colupsa
estrutural da cobertura & do pise do 1.7 andar. E, também porque as infiliracées de
humidade verificadas poderdo originar cuto-circuito na rede eléctrica——————

QUESITO 4°
Oferece perigo para as construgdes vizinhas? Sim X N&o =

Porqué?
Devido ao estado de ruina e a acumulacde de escombros (lenhosas) no inferior
congslitui um foco potencigl de.incéndio, ————————————

QUESITO §°

Cria mas condicdes de salubridade para as construgdes vizinhas?
Sim X Nao =

Porqué? Devido ao estado de degradacdo em que se encontra o edificio e ao estado de
abandono em gue se encontra o legradoure constitui urn foce de desenvolvimento
de especies infestantes. — —— — o o o
QUESITO 46 °
Cria més condigdes de salubridade para o interior do edificio?

Sim X N&o =

Porqué? aiem do exposto no quesitc anterior provoca infiltracdes de humidade para ©

interion e

QUESITO 7°
O edificio ameaca rvina? Sim X N&o ==

Porqué? pevido ao risco de colapso estrutural da cobertura e do piso. — -

UNIDADE DE OCUPACAOQ VISTORIADA
Unidade haobitacional do rfc

QUESITO 8°
Possvi cozinha? Sim = N&o X

Obs.: Possui apenas um pie lova-touca, ————imm————— e

QUESITO 9°
Possui casa de banho? Sim £5 NGo X

Obs.: Possul apenas uma sanita sem sistema de descarga, ———— — e
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QUESITO 10°
Possui as seguinies infraesirviuras?

Rede de abastecimento de dgua fria Sim X (1] Né&o
Rede de abastecimento de dgua guente Sim = N&o
Rede de drenagem de dguas residuais Sim X Nao
Rede elécirica Sim . Nao

Obs.: (1} Apenas alimenta o fomeira que serve a pia lava-louca, ——————-

QUESITO 11°
As infraestruturas tém ligagdo a rede puiblica?

Rede de abastecimenta de dgua Sim X Nao

Rede de drenagem de esgotos residuais Sim =5 (1) Ndo

Rede eléctrica Sim X MNdo
Obs.: (1) Nao foi pessivel averiguar se existe ligagao & rede publica. —

QUESITO 12°

Oferece mas condicdes de seguranga? Sim X Nao
Porqué? Devido ao exposto nos quesitos 3.°, 4° & 7.¢ e ainda, devido e fisco de
fectos

QUESITO 13°
Oferece mas condicdes de salubridade? Sim X N&o

Porqué? Devido o exposto nos quesitos 5° e 62 & ainda. devido &s infiltracées

e o inexisiéncia de infro-estruturas de ventilacdo e de exaustao

QUESITO 14°
Oferece perigo para a savde dos viilizadores? Sim X Nao

Porqué? peio motivo exposto no quesite anterior

QUESITO 15°
Que fipo de obras necessita?

X
24?
= 1)

de humidade

Pavimentos Reparacdo ligeira Reparacdo profunda  Execucdo de novo

Revestimento (soalho) & &
Revestimento (betonilha) ; 3
Pinturas (envernizamento) - =

(1]

L~
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Obs.:

(1} Pigmentada

Paredes Reparacdo ligeira Reparacaoc profunda

Estruiura (paredes divisorias) -
Revestimenio(reboco) 35
Pinfura

Obs.:

(1) Alintervencao inciu as paredes estruturals envolventes

Tectos Reparacdoligeira Reparacdo profunda

Estrutura =
Revestimenio
Pintura

Obs.:

Escadas Reparacdo ligeira Reparacdo profunda

Revestimento
Guarda/ Corrimdao
Pintura

Obs.:

Vaos interiores Reparacdo ligeira Reparagdo profunda

Caixilharias
Vidros
Pintura

g =11 '.JI.:L— I

Obs.:

Rede de abasf. de dgua Reparacdo ligeira Reparagcdo profundo

Tubagem (dgua fria)
Tubagem (dgua guenie)
Camaras de inspeccdo

Execugdo de novo
X
A1)
¥

s i

Execucdo de novo

Execucdo de novo

Execucdo de novo

Execucdo de novo

X
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Obs.:

Rede de esgoftos residuais Reparagdo ligeira

Tubagem
Camaras de inspecgdo

QObs.: e Em—

Rede de abastecimento de gds Reparagdo ligeira

Tubagem

Obs.:

Rede eléctrica Reparacdo ligeira

Tubagem
Equipamenio

Obs.:

Rede de exaustdo ventilacdo Reparacdo ligeira

Ventilagdo da cozinha
Ventilagcdo das casas de banho
Exausté@o do fogdo

Exaust@o do esquentador

Obs.:

Equipamento sanitdrio Reparagdo ligeira

Sanita
Bidé
Lavatoério
Chuveiro
Banheira
Tormeiras

Reparacdo profunda

Reparacdo profunda

Reparacdo profunda

Reparacéo profunda

Reparacdo profunda

Execugdio de novo

X

Execugdo de novo

Execucdo de novo

Execucdo de novo
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Obs.: (1] Incluindo sistemna de descarga

Qutros equipamentos Reparagao ligeira

Esquentador -
Quadro eléctrico =
Obs.: e

QUESITO 16 °

E necessdrio proceder & limpeza/desinfestacdo do interior?

Porqué?
accdo cdecorrera da intervencdo prevista

QUESITO 17 °

Sim

Reparagao profunda

Execucdo de novo

N&o

X

Embora sejo necessdrio etectuar uma limpeza geral no intenor, considerd-se que esta

A unidade de ocup. possui condigdes de utilizagdo? Sim g N&o X
Porqué? pevido ao exposto nos quesitos 3.2, 4° 5°4%e 7° 12° 13%e 142 S
— S e G - e e g s, A et g - G -. - _‘:k/w
UNIDADE DE OCUPACAQ VISTORIADA
Ared restante
QUESITO 18 °
Possvi cozinha? Sim Nao -
ObS.Z A dred em causa enconira-se erm iuina
QUESITO 19 °
Possui casa de banho? Sim 2 N&o —
Obs.: A drea em causa encontra-se em ruina. - —
QUESITO 20 °
Possui as seguintes infraestruiuras?
Rede de abastecimento de agua fria Sim = Nao -
Rede de abastecimenioc de dgua quente Sim = N&o -
Rede de drenagem de aguas residuais Sim - N&o -
Rede elécirica Sim N&o -

Obs.:

A area em causa encontra-s& m runa
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QUESITO 21°
As infraesfruturas tém ligacdo a rede piblica?

Rede de abastecimenio de dGgua Sim - Né&o -
Rede de drenagem de esgotos residuais Sim - Nao -
Rede elécirica Sim - N&o -

Obs.: A area em causa encontra-se em ruina — - e e

QUESITO 22°
Oferece mdas condigdes de seguranca? Sim = Nao - ' N

Porqué? A area em causa encontra-se desocupada P Y

QUESITO 23 °
Oferece mds condicdes de salubridade? Sim = NGo

Porqué? A drea em causa encontra-se desocupada e —

QUESITO 24 °
Oferece perigo para a saide dos utilizadores? Sim - N&o

Pofque? A greq am causa enconira-se cesact I "_\'.{.(.l

QUESITO 25 °
Que fipo de obras necessita?

Pavimentos Reparacdo ligeira Reparacdo profunda  Execugdo de novo

Revestimento {soalho) - - X
Revestimento (betonilha) - - =
Pinturas {envernizamento) = . =

Obs.: D saalhoe constitul um elemento estrutural separador da unidade do r/c. - -

Paredes Reparacdo ligeira Reparacdo profunda  Execucdo de novo

Estrutura (paredes divisdrias)
Revestimentofreboco) = = o
Pinfura =
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Obs.:

Tectos

Estruturg
Revestimento
Pinfura

Obs.:

Escadas

Revestimento
Guarda/ Comimdao
Pinfura

Obs.:

Vaos interiores

Caixilnarias
Vidros
Fintura

Obs.:

Rede de abast. de dgua

Tubagem (&gua fria)
Tubagem [Ggua quente)
Camaras de inspeccdo

Obs.:

Rede de esgotos residuais

Tubagem
Camaras de inspeccdo

Obs.;

Reparacdo ligeira

Reparacdo ligeira

Reparac¢do ligeira

Reparacdo ligeira

Reparagdo ligeira

Reparacdo profunda

Reparagdo profunda

Reparacdo profunda

Reparagdo profunda

Reparac¢do profunda

Execucdo de novo

Execucdo de novo

Execucdo de novo

Execug¢do de novo
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Rede de abastecimento de gas Reparagdo ligeira

Tubagem

Obs.: i e

Rede eléctrica Reparagdo ligeira

Tubagem
Equipamento

Obs.:

Rede de exaustdo ventila¢do Reparacdo ligeira

Ventilacdo da cozinha
Ventilagdo das casas de banho
Exaustdo do fogdo

Exaustdo do esquentador

Obs.:

Equipamento sanitdrio Repara¢do ligeira

Sanifa
Bide
Lavatdrio
Chuveiro
Banheira
Torneiras

Obs.:

Outros equipamentos Reparacdo ligeira

Esquentador
Quadro eléctrico

Obs.:

Reparacdo profunda

Reparacdo profunda

Reparacdo profunda

Reparacdo profunda

Reparacdo profunda

Execugdo de novo

Execucdo de novo |

Execucdo de novo

Execucdo de novo

Execugdo de novo

1314




QUESITO 24 °
X N&o =

E necessdrio proceder & limpeza/desinfestacdo do interior?  Sim

A intervencdo de limpeza deverd incluir o remocdo de dreos de soalho, paredes

Porqué?
divisdrias € tectos, que se encontram &m ruing, —--——
sportados para fora do local da

Os produtos resultantes da limpeza deverdao ser trans

obrg, - —-
QUESITO 27 °
A unidade de ocup. possui condicdes de viilizacdo? Sim -

Porqué? A area em causa encontra-se desocupada ————

NECESSIDADE DE DESPEJO DO EDIFICIO (art. 92° do RJUE)
QUESITO 28 °

O despejo é necessdrio para a realizacdo das obras? Sim X Nd&o -

Porqué? A dimensdo da intervencao néo é compativel com a pemanencia dos ocupantes

QUESITO 29 °
E necessdrio proceder ao despejo imediato do edificio? Sim X Ngo .

Porqué? navido a existéncia de fisco iminente de desmoronamento de elementos das
do pavimento do piso do 1° andar & dos tectos € @

estruturas do cob

ertura
axisténcia de grave perigo para a sadde publica

As obras devem ser iniciadas deniro do prazo de 120 dias, apds a notificacdo e devem estar
concluidas num prazo de 90 dias.

Observacoes finais:
Alendendo do verificado no quesito 29.° o despejo  administrativo do unidade

ocupada devera ser efectuado num prazo de 10 dias.
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CAMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

dpit-sector do centro histérico

Anexo ao Auto de Vistoria de 16.06.2010:

— 13

C

S

1d:1834/1922/1923

fotografias

Passeio das Mordomas da Romaria, 4904-877 Viana do Castelo
Telf: 258 809 300 - E-mail: du@cm-viana-castelo.pt

1/7



CAMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

=

('L X

L.,

dpit-sector do ceniro histérico

%
=

A

’

—

1d:1834/1922/1923

Passeio das Mordomas da Romaria, 4904-877 Viana do Castelo
Telf: 258 809 300 - E-mait: du@cm-viana-castelo.pt
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CAMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO \ ‘E(
dpit-sector do ceniro histérico

Passeio das Mordomas da Romaria, 4904-877 Vianag do Castelo 317
Telf: 258 809 300 - E-mail: du@cm-viana-castelo.pt
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CAMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO E@K

dpit-sector do ceniro histérico \

Passeio das Mordomas da Romaria, 4904-877 Viana do Castelo 4/7
Telf: 258 809 300 - E-mail: du@cm-viana-castelo.pt



CAMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO ﬂK

dpit-sector do ceniro histérico VI

Passeio das Mordomas da Romaria, 4904-877 Viana do Castelo 517
Telf: 258 809 300 - E-mail: du@cm-viana-castelo.pt



CAMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO I\
dpit-sector do ceniro histérico

Passeio das Mordomas da Romaria, 4904-877 Viana do Castelo 6/7
Telf: 258 809 300 - E-mail: du@cm-viana-castelo.pt
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CAMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO ( K(i |
dpit-sector do centro histérico

Passeio das Mordomas da Romaria, 4904-877 Viana do Castelo 717
Telf: 258 809 300 - E-mail: du@cm-viana-castelo.pt
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/ Cémara Municipal de Viana do Castelo

ID 183471922 11923
Praca General Barbosa, n° 36, 38, 40

PDO 471/07
PROCESSO N° 62/03/GTL

Da analise do auto de vistoria para determinagéo de obras constante no processo é possivel
verificar que:

1. Ao nivel da estrutura portante, envolvente exterior do edificio e espacos interiores comuns:

a) De acordo com o quesito 2° ha perigo de queda de elementos para a via publica efou para as
partes comuns (interior do edificio);

b) De acordo com o quesito 3°, oferece perigo para a seguranga dos utilizadores;

¢) De acordo com o quesito 4°, oferece perigo para as construcdes vizinhas,

d) De acordo com o quesito 5°, cria mas condigdes de salubridade para as construgdes vizinhas;
e) De acordo com o quesito 8°, cria mas condicdes de salubridade para o interior do edificio;

f) De acordo com o quesito 7°, o edificio ameaca ruina.

2. Ao nivel da unidade de ocupacgao vistoriada, no R/C (habitacional ocupada), verifica-se que:
a) De acordo com o quesito 12°, oferece mas condicdes de segurancga;
b

C

)
) De acordo com o quesito 13°, oferece mas condicées de salubridade;

) De acordo com o quesito 14°, oferece perigo para a salde dos ocupantes;
)

d) De acordo com o quesito 17°, a unidade de ocupac&o ndo possui condigbes de utilizacao.

3. Ao nivel da restante area do edificio (desocupada), verifica-se que, de acordo com o quesito
26°, é necessario proceder a limpeza/desinfestacio do interior.

4. Avaliada a necessidade de despejo do edificio (artigo 92° do RJUE):
a) De acordo corm o guesito 28°, 0 despejo € necessario para a realizacdo das obras;
b) De acordo com o quesito 29°, & necessario proceder ao despejo imediato do edificio.

5. Assim, proponho:

a) Que se determine, nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 92° do D.L. n°® 555/99 de
16 de Dezembro, com as alteracdes introduzidas pela Lei n® 60/2007 de 4 de Setembro, o despejo
sumario do edificio, sendo concedido um prazo de 10 dias;

Valimar
Camlirb

Passeio das Mordomas da Romaria « 4904-877 Viana do Castelo = iif. 258 809 300 - fax 258 809 347 = www.cm-viana-castelo.pt = crwviana@crn-viana-castelo.pt
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Amara Municipal de Viana do Castelo

b) Que se determine, nos termos e para os efeitos dos n®s 2 e 4 do artigo 89° do D.L. n° 555/99 de
16 de Dezembro, com as alteragdes introduzidas pela Lei n° 60/2007 de 4 de Setembro - que se
determine ao proprietario do edificio a realizacéo das obras indicadas no referido auto de vistoria,
devendo ser concedidos o prazo de 120 dias para o inicio dos trabalhos ¢ 90 dias para a sua

concluséo.
A consideracéo do Sr. Vereador Arg. Luis Nobre
O Chefe da DPIT
22/06/2010
’a!i[_ﬁ%sl‘
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